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Cu privire la circumstantele producerii electrocutirii in rindul
populatiei in retelele electrice de distributie

Pe data de 04.05.2021 in instalatia de distributie ID-10 kV a postului de transformare
PT-537 amplasat in mun. Chisindu, str. Nicolae Titulescu, 47/2 din posesia ICS “Premier Energy
Distribution” SA, a avut loc un caz de electrocutare cu cetateanul Denis Alexandrov (in continuare
- patimitul), anul nasterii 1982, neangajat in cAmpul muncii, fard loc permanent de trai si muncd,
soldat cu decesul patimitului.

1. Circumstantele accidentului:

Conform informatiei prezentata de reprezentantii ICS “Premier Energy Distribution” SA, la
data de 04.05.2021, ora 06, formatia de interventie operativd a ICS “Premier Energy
Distribution” SA, efectudnd examinarea postului de transformare (PT) 537, amplasat pe adresa
str. Nicolae Titulescu, 47/2, mun. Chisindu, a depistat in celula nr. 8 a instalatiei de distributie
(ID)-10 kV corpul neinsufletit al patimitului. Imediat au fost anuntati colaboratorii Inspectoratului
de Politie Chisinau, sectorul Botanica, care au initiat cercetarea la fata locului a celor intdmplate.

Potrivit explicatiei dnei Natalia Seomina (persoand fard loc permanent de trai) care-l
cunostea bine pe patimit, acesta nu a fost vézut din dimineata zilei de 24.04.2021.

Conform explicatiei dlui Alexei Belschii, electromontor al formatiei de interventie operativa,
in momentul sosirii la PT-537 pentru examinare vizuald, a depistat cd usa la ID-10 kV nu era
inchisa la cheie, dar era blocati cu o creangd, iar partea de jos a usii era sprijinitd cu o piatra.

In acelasi timp, dl Vitalii Belevscoi, locuitor din casa amplasata pe str. Nicolae
Titulescu, 49/2, din nemijlocita apropiere a PT-537, a relatat c&, la sférsitul lunii martie 2021, dlui
a inchis usa ID-10 kV a PT-537, a rezemat o piatrd in partea de jos a usii si a pus o creanga in
urechile lacitului exterior, pentru a exclude accesul liber a persoanelor neautorizate.

In cadrul examinarii la fata locului a PT-537 s-a depistat c&, lipseste grila de protectie a
canalului de ventilare a incaperii ID-10 kV.

Totodati s-a constatat ci, ultima examinare vizuald a PT-537 a fost efectuatd la 30.01.2021
de citre angajatii antreprenorului SRL ,,Condimelectro”. Durata de timp, de la ultima inspectare
vizuald a PT-537, pana la producerea accidentului, nu depéseste termenul de 6 luni de zile stabilit
in pet. 5.4.15, indicat in Regulamentul cu privire la exploatarea tehnicd a centralelor si retelelor
electrice ([IpaBuna TexHmyeckol OKCIUyaTalldd OICKTPHISCKHX Crannmit u Cetelt 14-e
u3mganme, Mocksa. Dueproaromusaar. 1989). Astfel, fCS “Premier Energy Distribution” SA nu
cunostea despre lipsa grilei.

Se presupune cd, patimitul a patruns in incaperea ID-10 kV a PT-537 prin canalul de
ventilare si din motive necunoscute, s-a apropiat la o distantd inadmisibild de bara fazei “C” d1n

celula nr. 8, aflata sub tensiune si in rezultat a fost electrocutat mortal.

Conform scrisorii nr. 202101105861 din 09.06.2021 a Centrului de Medicind Legala
inregistratd la ANRE cu nr. 6169 din 14.06.2021 se confirma c3, decesul patimitului a survenit cu
cca 10 zile pana la examinarea medico-legala in rezultatul electrocutarii la nivelul mainii drepte.
De asemenea, cercetarea toxicologici a depistat alcool etilic in cantitate de 2,79 %o in tesutul
muscular al patimitului, ceea ce denotd despre faptul cd patimitul era in stare avansata de ebrietate.



2. Cauzele accidentului:

- apropierea patimitului la o distantd inadmisibild pana la partile conductoare active, aflate
sub tensiune;
pitrunderea neautorizaté a patimitului in interiorul ID-10 kV a PT-537;
lipsa grilei de protectie a canalului de ventilare a inciperii ID-10 kV la PT-537;
lipsa cunostintelor elementare despre pericolul ce-1 prezinté curentul electric.

3. Incilcirile prevederilor DNT ce au cauzat accidentul:

Incalcarea prevederilor pet. 17, lit. (o) din Regulamentul cu privire la protectia retelelor
electrice, aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 514 din 23.04.2002, cu privire la interzicerea
aflarii persoanelor striine pe teritoriul sau in incaperile constructiilor retelelor electrice;

- Incalcarea prevederilor pct. 38 din NE1-02:2019, Norme de securitate la exploatarea
instalatiilor electrice cu privire la apropierea la distantd inadmisibila fatd de pértile conductoare
active aflate sub tensiune;

- Incalcarea prevederilor pet. 5.4.4 din Regulamentul cu privire la exploatarea tehnica a
centralelor si retelelor electrice si pet. 4.2.109 din Norme pentru Amenajarea Instalafiilor Electrice
cu privire la lipsa grilei de protectie a canalului de ventilare a fncéperii [D-10 kV la PT-537.

4. In vederea excluderii cazurilor similare pe viitor au fost intreprinse urmitoarele
masuri:

- Inlaturarea neajunsurilor mentionate in pct. 3 a Buletinului;
- Familiarizarea populatiei despre pericolul curentului electric si diseminarea informatiei cu
privire la securitatea electrica.

Sef, DSE Adrian GORODENCO



