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Cu privire la circumstantele producerii socului electric la producere
in instalatiile electrice de distributie

Pe data de 15.06.2021 in instalatia electricd de distributie din proprietatea iCS ,,Premier
Energy Distribution” SA, stalpul nr. 32, LEA-10 kV, fiderul nr. 12, PDC-43 suspendare comuna
cu LEA-35 kV ”Avicola-Cimiseni”, s. Baltata, r-nul Criuleni, a avut loc un caz de soc electric cu
dl Ivan Garstea, angajat al SC ,Zikkurat Construct” SRL in calitate de alpinist utilitar, anul
nasterii 10.09.1974 (in continuare patimitul), soldat cu arsuri si cadere de la inaltime.

1. Circumstantele accidentului:

In conformitate cu contractul nr. 2s26721 din 25 mai 2021, incheiat intre operatorul
sistemului de distributie ICS ,,Premier Energy Distribution” SA (in continuare - OSD) si
SC , Zikkurat Construct” SRL, ultima a fost angajata pentru a presta lucréri de vopsire a stalpilor
metalici ai LEA 35-110 kV.

Din materialele acumulate in cadrul cercetirii cazului de soc electric rezultd urmétoarele.
Prin scrisoarea nr. 21 din 14 iunie 2021 SC ,,Zikkurat Construct” SRL, a delegat personalul pentru
indeplinirea lucrdrilor de vopsire a stalpilor cu solicitarea de admitere a personalului pentru
realizarea lucririlor in instalatii electrice. '

Pentru indeplinirea lucrdrilor de vopsire a stdlpilor nr. 1, 12, 32, 33, 44, 45, de catre
dl Mihail Zupcu, sef Serviciul linii de tensiune inalta, ICS ,,Premier Energy Distribution” SA, a
fost inaintatd solicitarea de deconectare a LEA-35 kV ”Avicola-Cimiseni” pentru perioada
14-25.06.2021 si deconectarea zilnici a LEA-10 kV, F. 12, PDC-43 sectorul 10VI2F péna la
S-14CR suspendare in comun cu LEA-35 kV ”Avicola-Cimiseni”.

Totodata, pentru executarea lucrérilor indicate, de citre OSD au fost generate autorizatii de
lucru per}t)ru LEA-10 kV, separat pentru fiecare zi din perioada sus-mentionatd, de la ora 09°° pana
la ora 17,

La data de 14.06.2021, ora 07%, a fost emisd autorizatia de lucru nr. 71046-062021 la
cerinta nr. 503613, pentru admiterea personalului SC ,Zikkurat Construct” SRL la vopsirea
stalpilor metalici nr. 1, 12, 32, 33, 44, 45 a LEA-35 kV ”Avicola-Cimiseni”, conducétor de
lucrri/admitent fiind desemnat dl Ilie Tugulea, gr. V, sef de lucrari fiind dl Alexandru
Busmachiu, gr. IV si supraveghetor fiind desemnat dl Mihail Cemirtan, gr. II1.

Pentru deconectarea LEA-10 kV suspendare comund cu LEA-35 kV pentru data de
14.06.2021 a fost emisd autorizatia de lucru nr. 71055-062021 la cerinta nr. 503542, fiind
desemnati dl Ion Godorogea, admitent/sef de lucréri si dl Turie Mihailov, membrul formatiei. Din
motive tehnice echipa mentionati nu a desfasurat lucrérile conform autorizatiei de lucru.

In legdturd cu necesitatea efectudrii lucririlor de retragere in reparatie a LEA-10 kV
suspendare comuna cu LEA-35 kV, la dispozitia verbald a dlui Andrei Gherman, dispecer OSD, in
jurul orei 10 formatiunea de interventie operativd Chisinau (FIO Chisinau) formatd din
dnii Vitalie Buliga si Ion Servan, au primit indicatia de a se deplasa la PDC-43 pentru efectuarea
manevrelor necesare si pregitirea locului de munca sus-mentionat. Fiind la PDC-43, FIO Chisindu
a efectuat manevrele in celula nr. 12, conform dispozitiilor verbale primite de la dispecer si anume
de a deconecta intrerupitorul 10I12F, separatorul 10SB12F si separatorul 10SLI2F, verificarea
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lipsei tensiunii si includerea 10SL12Fp (cutitele de legare la pimént in directia S-14CR) si a
instala indicatoare de securitate pe ménerele de comanda a aparatelor de comutatie.

Dupi efectuarea acestor manevre FIO Chisindu a primit indicatia verbald de a se deplasa la
S-14CR pentru a efectua ruptura vizibild la stalpul nr. 40 si a verifica lipsa tensiunii in directia
PDC-43, celula nr. 12, respectiv a fi instalate dispozitive pentru legarea la pdmént si in scurtcircuit
la stalpul nr. 39. Dupi efectuarea manevrelor FIO Chisindu a raportat dlui Andrei Gherman despre
efectuarea lucrarilor si au informat echipa SC ,,Zikkurat Construct” SRL, ce se afla la fata locului,
despre lipsa tensiunii pe LEA-10 kV, suspendare comund cu LEA-35 kV. Lucririle efectuate
pentru retragerea in reparatie a LEA-10 kV au fost executate de echipa FIO Chisindu la dispozitia
verbala a dispecerului far3 a fi fixatd in registrul dispozitiilor.

Dupd efectuarea manevrelor si verificarea lipsei tensiunii, precum si petrecerea
instructajului, fapt confirmat in Autorizatia de lucru f/n din 14.06.2021, emisa de SC ,,Zikkurat
Construct” SRL, de citre dl Ilie Tugulea, in jurul orei 1034, a fost admisi la efectuarea lucrérilor
de vopsire a stélpilor, echipa SC ,,Zikkurat Construct” SRL formata din dnii Eduard Vdovicenco,
gr. IV, Vadim Gogu, gr. II, Ivan Garstea, gr. III si Vladimir Rogojinar, gr. IT (grupele de securitate
electricd au fost indicate in conformitate cu scrisoarea  SC ,,Zikkurat Construct” SRL nr. 21 din
14 iunie 2021).

De mentionat cd, conform Procesului verbal Ne 1 din 18.01.2021 a SC ,,Zikkurat Construct”
SRL dlui Eduard Vdovicenco i-a fost conferitd gr. III de securitate electricd, iar patimitului gr. II
de securitate electricd, insd conform scrisorii nr. 21 din 14 iunie 2021 a SC ,,Zikkurat Construct”
SRL, prin care a fost delegat personalul pentru indeplinirea lucrérilor de vopsire a stalpilor, dlui
Eduard Vdovicenco i-a fost indicatd gr. IV de securitate electrica, iar patimitului i-a fost indicata
gr. IIL.

Astfel, la data de 14.06.2021 echipa SC ,,Zikkurat Construct” SRL a inceput efectuarea
lucrarilor de vopsire a stalpului metalic nr. 33 si partial stalpul 32 a LEA mentionata.

Din explicatia dlui Ilie Tugulea, reiese c& dlui a atras atentie si la informat pe dl Valeriu
Negru, responsabil de executarea lucrarilor, conform Autorizatiei de lucru sus-mentionata, despre
faptul ca la finele zilei de munci este obligatoriu de a fi informat despre finalizarea lucrarilor, din
cauza ci LEA-10 kV este necesar a fi repusd in functiune si respectiv zilnic se va efectua
deconectarea si admiterea personalului SC ,,Zikkurat Construct” SRL in perioada executdrii
lucrérilor.

La finele zilei de munca, la ora 16*, dl Ilie Tugulea, 1-a telefonat pe dl Eduard Vdovicenco
pentru a concretiza ora finalizdrii lucrérilor, de la care a primit rdspuns ca Lucrdrile au fost
finalizate cu o ord in urmd” (conform explicatiei). In acel moment dl Ilie Tugulea a atentionat
repetat ci este necesar si fie informat despre inceperea si finalizarea lucrdrilor inclusiv si
dispecerul OSD.

Echipa FIO Chisindu sus-mentionatd, in jurul orei 17%, a primit iardsi dispozitia verbald de
la dl Andrei Gherman de a se deplasa la S-14CR pentru a demonta dispozitivele pentru legarea la
pamant si in scurtcircuit la stélpul nr. 39 si a conecta separatorul de linie, iar ulterior la PDC-43 in
celula nr. 12 a restabili schema initiald si punerea in functiune a LEA-10 kV. Lucrdrile au fost
efectuate §i raportate dlui Andrei Gherman in jurul orei 18%. Lucrdrile mentionate au fost
efectuate conform dispozitiei verbale fird a fi reflectate in registrul dispozitiilor.

Conform explicatiilor acumulate de la echipa SC ,Zikkurat Construct” SRL, la data de
15.06.2021 in jurul orei 08" echipa formatd din dnii Eduard Vdovicenco, Vadim Gogu, Ivan
Garstea si Vladimir Rogojinar s-au prezentat la locul Indeplinirii lucrarilor.

Farad confirmarea lipsei tensiunii si admiterea de cétre reprezentantii OSD, echipa
mentionatd a inceput efectuarea lucrdrilor de acoperire a izolatoarelor stilpului nr. 32 pentru
vopsirea ulterioara. in momentul in care toti membrii echipei se aflau pe stalp la diferite indltimi,
au auzit un zgomot din partea unde sunt suspendate conductoarele LEA-10 kV, iar cind au privit
in jos l-au védzut pe patimit cazut la nivelul solului.

Momentul producerii socului electric este ora 0822



Membrii echipei (3 persoane) au cobordt de urgentd de pe stélp si au solicitat interventia
Serviciul national unic pentru apelurile de urgenta 112. Patimitul a fost transportat la
IMSP , Institutul de Medicind Urgentd” din mun. Chigindu.

Totodats este de mentionat faptul ci pentru pregitirea locului de munca si admiterea la
efectuarea lucririlor de vopsire a stalpului nr. 32, la data de 15.06.2021 ora 08" a fost emisa
autorizatia de lucru nr. 71102-062021 la cerinta nr. 503544, Manevrele prevazute in autorizafia
datd au fost initiate la ora 09*.

Conform Certificatului privind caracterul vatdmarii corporale nr. 01-8/921 din 18.06.2021 a
fost stabilita diagnoza “fraumatism prin electrocufie... ”.

2. Cauzele accidentului:

- Apropierea pitimitului la o distantd inadmisibila de pértile active aflate sub tensiune 10 kV;

- Nerespectarea masurilor organizatorice care asigurd securitatea lucrdrilor in instalatiile
electrice, cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de executarea lucrérilor, pregétirea
locului de munci si admiterea personalului delegat la executarea lucrarii;

- Nerespectarea masurilor tehnice care asigurd securitatea la executarea lucrérilor cu scoaterea
tensiunii cu privire la executarea deconectarilor necesare si luarea masurilor ce impiedicd aparitia
tensiunii pe partile active si montarea dispozitivului mobil pentru legarea la pdméant §i in
scurtcircuit.

3. Incilcarile prevederilor DNT ce au cauzat accidentul:

- fncalcarea prevederilor pet. 38 din NEI1-02:2019 ,Norme de securitate la exploatarea
instalatiilor electrice”, cu privire la apropierea la o distanta inadmisibild de partile conductoare
active aflate sub tensiune;

- Incalcarea prevederilor pct. 88, 109 din NE1-02:2019 ,,Norme de securitate la exploatarea
instalatiilor electrice”, cu privire la masurile organizatorice care asigurd securitatea lucrérilor in
instalatiile electrice; '

- Incélcarea prevederilor pet. 271 din NE1-02:2019 ,Norme de securitate la exploatarea
instalatiilor electrice”, cu privire la masurile tehnice necesare a fi executate la pregétirea locului de
munca pentru executarea lucrérilor cu scoaterea tensiunii.

4. In vederea excluderii cazurilor similare pe viitor au fost intreprinse urmatoarele
masuri:

a) Verificarea neordinard a cunostintelor membrilor comisiei de autorizare a SC ,,Zikkurat
Construct” SRL in comisia centrald de autorizare a ANRE;

b) Verificarea neordinard a cunostintelor a personalului SC ,,Zikkurat Construct” SRL in
comisia intreprinderii;

¢) Verificarea neordinard a cunostintelor a dispecerului Andrei Gherman in comisia
1CS , Premier Energy Distribution” SA.

Sef, DSE Adrian GORODENCO



